






  
  
  
  
  
   

  
  
 Saint-Gobain Isover AB   
 Box 501 •  S-260 50 Billesholm • Sweden •  Tel: + 46(0)42 840 00 •  Fax: 46(0)42 844 53 
 www.isover.se • e-mail: isover@isover.se  •  Org.nr 556048-9931 
   
 
   

    
 

  
 2010-03-19  
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 Tillhörande handling 1 
 

 Materialspecifikation för Isover Kretsull® 
 

Material Lösfyllnadsisolering av glasull tillverkad av  
Saint Gobain Isover AB, Billesholm.  
Kretsull I®  rivs i Billesholm eller hos Svenljunga 
Byggnadsisolering AB. 

Brandegenskaper Euroklass A1, obrännbart material. 

Korrosion  Påskyndar ej korrosion 

 

Öppet vindsbjälklag 
 
Applikation Produkt Minimum 

densitet 
 

kg/m3 

Deklarerad 
värmekonduktivitet 

 
W/m °C 

Sättnings-
påslag 

 
% 

Bjälklag med 
lutning ≤ 15° Kretsull I® 26 0,040 5 

Bjälklag med  
lutning > 15°-25° Kretsull I® 31 0,039 0 

 

Snedtak, slutna eller inspekterbara 
 
Applikation Produkt Minimum 

densitet 
 

kg/m3 

Deklarerad 
värmekonduktivitet 

 
W/m °C 

Sättnings-
påslag 

 
% 

Snedtak med 
lutning ≤ 25° Kretsull I® 31 0,039 0 

Snedtak med 
lutning > 25°- 45° Kretsull I® 40 0,036 0 

Snedtak med 
lutning > 45°- 75° Kretsull I® 43 0,036 0 

Snedtak med 
lutning > 75°- 90° 
max 1,5 m höjd 

Kretsull I® 43 0,036 0 
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Arbetsanvisning för installation av 
lösullsisolering på vindsbjälklag 

 
Dessa anvisningar gäller blåst lösfyllnadsisolering på horisontellt eller upp till 
25° lutande inspekterbart bjälklag. Med inspekterbart menas vindsbjälklag där 
övervakande kontroll kan utföras i så stor omfattning att bjälklaget som helhet 
kan bedömas. 
 
1  FUKTSÄKERHET OCH VENTILATION 
 
1.1 En allmän regel är att vindsutrymmen över värmeisolerade vindsbjälklag ska 
anordnas så att fukt inte kan orsaka tillväxt av mögel och bakterier. Vid kalla tak och 
välisolerade bjälklag finns ökad risk för mikrobiell tillväxt, t ex på yttertakets insida.  
 
1.2 I ett ouppvärmt vindsutrymme över ett välisolerat bjälklag blir temperaturen låg 
och relativa fuktigheten hög under vintern. Följande åtgärder minimerar risken för 
fuktskador: 

• Lufttätt vindsbjälklag. 
• Lufttäta genomföringar, t ex vid uppstigningsluckor, skorstenar  

och ventilationsrör. 
• Undertryck inomhus. 
• Vattentätt yttertak. 
• Inget läckage från installationer. 
• Eventuell byggfukt avgår utan problem. 
• Ventilationen i vindsutrymmet är anpassad till förväntad fuktbelastning. 

 
1.3 Vindsutrymmet ska ha ventilationsöppningar för att ventilera bort den tillförda fukt 
som trots alla försiktighetsåtgärder finns i luften på vinden. Detta kan lösas på olika 
sätt, till exempel med takfotsventilation, gavelventiler, takhuvar eller nockventiler. 
 
1.4 Ventilationsöppningarna ska ha rätt storlek så att vindsutrymmet får en något 
förhöjd temperatur under vintern samtidigt som fuktig luft kan ventileras bort. Det går 
dock inte att ge några generella regler för ventilationsöppningarnas storlek eller 
placering eftersom olika byggnader har olika fuktbelastning. Varje byggnad måste 
bedömas utifrån sina egna förutsättningar. 
 
1.5 Om man väljer att ventilera vindsutrymmet via takfoten måste lösullen skyddas. 
Vindsbjälklaget ska då vara försett med vindavledare som leder ventilationsluften 
förbi isoleringen. Isolerförmågan försämras om ventilationsluften blåser in i 
isoleringen eller förflyttar den. Figur 1 och 2 visar hur vindavledning kan utföras. 
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1.6 Vid blåsning av lösull mot vindavledare finns risk att isoleringen trycker mot 
vindavledaren så att ventilationsspalten minskar. Vid projektering anges därför ofta 
att denna ventilationsspalt ska vara minst 25 mm. 
 

 
Figur 1 

 
Figur 2 

 
1.7 Vid plana eller svagt lutande yttertak blir takhöjden ofta liten. I vissa fall kan det 
finnas anledning att vindskydda isoleringen i utsatta delar om det finns risk att 
ventilationsluften blåser in i isoleringen och nedsätter isolerförmågan eller förflyttar 
isoleringen. 
 
2  GÅNGBRYGGOR OCH SARGAR 
 
2.1 Innan isoleringen installeras ska stabila gångbryggor byggas mellan upp-
stigningslucka och yttertakslucka samt till rensluckor, expansionskärl eller andra 
installationer som kräver tillsyn. 
 
2.2 Sarg kring uppstigningsluckor, rensluckor och övriga partier som kräver 
avstängare ska byggas av stabilt och beständigt material. Gångbrygga och sargkrön 
ska anordnas minst 50 mm över beställd isoleringsyta – se figur 3. 
 

 
Figur 3 
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3  ISOLERADE INSTALLATIONER 
 
3.1 Luftkanaler, vattenrör och andra installationer i eller på vindsbjälklaget ska 
isoleras enligt de krav som gäller för respektive installation och besiktigas före 
blåsning. Om installationerna kan isoleras med aktuell lösfyllnadsisolering ska 
ansvarig konstruktör ange hur kanaler, rör etc ska dras för att dessa ska få rätt 
isolertjocklek med hänsyn till bland annat dimensionerande temperatur, hindrande 
konstruktionselement och beställd tjocklek på lösfyllnadsisoleringen. 
 
3.2 Vid tilläggsisolering av befintligt bjälklag är det viktigt att även överväga om 
befintliga installationer, till exempel expansionskärl, behöver förbättrad isolering. 
 
4  RENGÖRING AV BJÄLKLAGET 
 
4.1 Innan bjälklaget isoleras ska det rengöras från material, till exempel överblivet 
byggnadsmaterial, som hindrar arbetet och försämrar isolerfunktionen. 
 
5  BEFINTLIG BJÄLKLAGSISOLERING 
 
5.1 Vid tilläggsisolering ska befintlig isolering av till exempel sågspån avjämnas om 
ytan är ojämn. Håligheter får inte finnas mellan gammal isolering och bjälklaget. 
 
6  ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAGET 
 
6.1 Beställd isolertjocklek ska vara minst 200 mm. För att kompensera för framtida 
sättningar ska isoleringsentreprenören öka den beställda tjockleken med det 
sättningspåslag som anges i gällande typgodkännandebevis. 
 
6.2 Installationen ska ha minst den ytvikt W (kg/m²) som kan beräknas med hjälp av 
beställd isolertjocklek d (m) och den minimidensitet efter sättning ρ (kg/m³) som 
anges i gällande typgodkännandebevis. 
 
          W = d·ρ 
 
6.3 Innan isoleringsarbetet påbörjas ska isoleringsentreprenören inspektera vinds-
bjälklaget. Om uppenbara felaktigheter föreligger ska han meddela ansvarig person 
samt avstå från att isolera vindsbjälklaget tills felaktigheterna korrigerats. 
 
6.4 För varje isoleringsobjekt ska isoleringsentreprenören föra särskilt protokoll. 
 
6.5 Installationen ska göras med blåsmaskin som är avsedd för aktuell isolering. 
 
6.6 Under installationen ska isoleringsentreprenören: 

• fortlöpande kontrollera att rätt isolertjocklek och ytvikt uppnås. 
• se till att inga luftfickor bildas exempelvis vid kanaler och takstolar. 
• se till att isoleringen inte täpper till ventilationsöppningar. 
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7  EFTERARBETEN 
 
7.1 Isoleringsentreprenören ska göra rent gångbryggor och inspektionsluckor från 
isolering. 
 
7.2 Isoleringsentreprenören ska sätta upp en skylt som meddelar att isoleringen ej får 
beträdas. Skylten ska sättas på sargen till uppstigningsluckan eller på annan väl 
synlig plats. 
 
8  ANSVARSFÖRDELNING 
 
8.1 Isoleringsentreprenören ansvarar alltid för det som står i avsnitt 6 ”Isolering av 
vindsbjälklaget” samt avsnitt 7 ”Efterarbeten”. 
 
8.2 Isoleringsentreprenören kan, efter överenskommelse, även åta sig att utföra och 
ansvara för andra arbetsuppgifter som nämns i denna arbetsbeskrivning. 
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